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1. Bau- und Umweltausschuss               VL wurde geschoben! 18.05.2021 

2. Haupt- und Finanzausschuss             VL wurde geschoben! 27.05.2021 

3. Gemeindevertretung                           VL wurde geschoben! 02.06.2021 

4. Bau- und Umweltausschuss 14.09.2021 

5. Haupt- und Finanzausschuss 23.09.2021 

6. Gemeindevertretung 30.09.2021 
 
 
 
Schwachstellenanalyse und Machbarkeitsstudie zur energetischen Sanierung der 
Dr.-Horst-Schmidt-Halle 
 
Anlage(n): 

(1) Energiebericht - Machbarkeitsstudie 
(2) Stellungnahme FD Bauen und Umwelt 
 

 
Beschlussvorschlag: 
Der Gemeindevorstand empfiehlt der Gemeindevertretung wie folgt zu beschließen: 
 
1. Die Gemeindevertretung nimmt die Machbarkeitsstudie zur energetischen Sanierung der 

Doktor-Horst-Schmidt-Halle und insbesondere die dort und in der Stellungnahme des FD 
Bauen und Umwelt aufgezeigten Brandschutzmängel zur Kenntnis. 

 
2. Die Gemeindevertretung spricht sich für die Variante 10, eine energetische Vollsanierung der 

Halle aus, und beauftragt den Gemeindevorstand, eine entsprechende Umsetzungsplanung 
mit der Sportgemeinschaft Egelsbach (SGE) als Hauptnutzerin und Pächterin der Halle zu 
entwickeln.  

 
3. Vor Beauftragung eines externen Büros mit der Erstellung eines konkreten Umsetzungs-

konzepts werden der Gemeindevertretung die  
 
Ergebnisse der Gespräche mit der SGE und die Planung für das weitere Vorgehen vorgelegt 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
Planungs- und Sanierungskosten in Höhe von 1.500.000€ wurden im Haushalt 2021 als 
Investitionsmittel eingestellt. 
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Erläuterungen: 
Auf Grundlage des Beschlusses der Gemeindevertretung vom 04.10.2017 über den Beitritt zum 
Bündnis der Klimakommunen und den Beschluss des Gemeindevorstands vom 08.10.2019 zur 
Beauftragung einer Machbarkeitsstudie wurde das Baudienstleistungs- und Sachverständigenbüro 
Arch-Energy mit der Erstellung einer Schwachstellenanalyse und Machbarkeitsstudie zur 
energetischen Sanierung der DHSH beauftragt.  
 
Gegenstand der vorliegenden Machbarkeitsstudie ist die „komplette energetische Sanierung“ als 
ganzheitliches Sanierungskonzept. Es werden 10 Sanierungsmodule als aufeinander aufbauende 
und zeitlich abgestimmte Maßnahmen in einem Sanierungsfahrplan dargestellt. Einen Überblick 
über die verschiedenen Varianten und den entsprechenden Maßnahmen wird auf Seite 18-21 der 
Machbarkeitsstudie aufgezeigt. 
 
Bei einer ganzheitlichen energetischen Sanierung wird von Gesamtkosten bis zu ca. 1,5 Millionen 
Euro ausgegangen. Dies umfasst die gesamte Sanierung, Teilbereiche des Inventars und die 
Ingenieurkosten.  
Im Hinblick auf die Wirtschaftlichkeit (Amortisierung) wird von Arch-Energy die Variante 10 als 
komplettes Maßnahmenpaket empfohlen. Durch eine energetische Sanierung kann mit jährlichen 
Energiekosteneinsparungen von bis zu ca. 56% gerechnet werden, sodass mit einer Amortisierung 
der Investitionssumme innerhalb von ca. 18 Jahren zu rechnen ist. 
 
Auf Grundlage der Machbarkeitsstudie muss nun der Umfang der Sanierung und die damit 
einhergehende Investitionssumme bestimmt werden. Außerdem zusammen mit dem Hauptnutzer 
der Halle, der Sportgemeinschaft Egelsbach, ein Vorgehen abgestimmt werden, dass der 
Sportgemeinschaft einen möglichst geringen Einschnitt in den Trainings- und Spielbetrieb 
abverlangt. 
 
 
Der Gemeindevorstand hat dem mit dieser Beschlussvorlage vorgelegten Beschlussvorschlag in 
seiner Sitzung am 26.01.2021 zugestimmt. 




