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Druckhaltung

RLT Anlage 2
Küche 6.000 m³/h
wird umgebaut und mit
WRG als KV-System
nachgerüstet

RLT Anlage 1
Klimazentralgerät
25.110 / 22.210 m³/h
Bürgersaal mit Foyer,
Gemeindeparlament,
Gaststätte, Kegelbahn,
Zuluft WC´s

Trennwand 1,0m hoch,
luftdicht aus Aluminium-
Sandwichelement (d=20mm)

20
00

L

QK ca. 250 KW
KW 6/12°C,
KÜW 40/46°C

-Eingang Kältemaschine
-Abgang Reserve Rathaus
-Abgang Umluftkühler
-Abgang Kühler RLT Anlage 1
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Kühlwasser
2x DN 125
übereinander

vorhandenen Fortluftkanal
sanieren und für die
Außenluftführung und
Fortluftführung ertüchtigenRevi Klappe

80 x 80 cm

Einstiegsluke
B=1000 x H=700mm
mit Steigleiter

1x Fortluftturm
V=22.210 m³/h
Ø1300 mm
Höhe über Erdreich ca.
6.000 mm

2x Außenluftturm
V=31.110 m³/h
2x Ø1000 mm
Höhe über Erdreich ca.
3.850 mm
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Schnitt A-A
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Aussenluft

Zuluft Heizen, Kühlen, Enfeuchten

Zuluft Heizen

Abluft

Fortluft

Legende Lüftung

Volumenstromregler
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Sanierung Technische Ausrüstung

Lufttechnische Anlagen und Kälteversorgung
Untergeschoss und Außenanlagen
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Detail EG mit Trockenkühler
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