
UK Binder=7.00

UK Nebenträger=8.00
An Giebelseiten Stützenabstand 6m 
für niedrigen Träger-Querschnitt 
und tiefen Lichteinfall

OK Glasfassade +8.00
Oberstes Feld Sonnenschutzglas, 
optional lichtstreuend 
für tiefen Lichteinfall

Starrer Sonnenschutz +7.00
Glasfeld darunter o.Sonnenschutz
transparent

Raffstoreanlagen
+6.00 bis +4.00

Lamellenfenster
Freie Nachtauskühlg.Zuluft alle 6m
Abluft über Lichtkuppel

UK Glasfassade +4.00

OK Gelände +3.40
SYSTEMSCHNITT 1:50
FASSADE/SONNENSCHUTZ

TRAPEZBLECH PERFORIERT
SCHALLABSORBIEREND

1215.00 m²

Geräteräume und Lüftung unterirdisch

Photovoltaik

Extensive Dachbegrünung
OK-Dach ca. 355.00 wie Nachbargärten

Nebentrakt begehbar Extensive Dachbegrünung

Brücke für Rollstuhlfahrer

und Krankenwagen
Stellplatz
Krankenwagen
und Feuerwehr

FORUM 2
346.50

350.00

BESTANDSBAUM
350.50

353.50

Nachbargärten ca. 355.00

BESTAND
355.00

347.50

Oberer Schulpark

Unterer Schulpark

Klosterpark

BESTAND 

ca. 347.50

BESTANDSBÄUME
349.50

350.00

BESTAND
346.50

BESTAND
346.50

BESTANDSBÄUME
347.00

350.00

351.50

354.00

Städtischer Park

349.00

346.50=0.00

350.00=+3.50

353.00=+6.50

350.00=+3.50

OK Attika Wohnhaus 371.17

HAUS A OK Attika ca. 366.00

OKF 346.50=0.00

OK-ATTIKA 355.50=+9.00

UK Binder +7.00

Lüftung über 
Gerätelager

UK Pfetten +8.00

OKF=346.50=0.00

Lüftungsanlage über Geräteräumen, Absaugung über Prallwandversprung

Zulu. Zulu. Zulu.

Prallwandverkleidung

Sichtbetonfertigteilwände

+8.00=OK Glasfassade

+7.00=Lichte Hallenhöhe

+6.00 OK RAFFSTORE

+4.00=UK Glasfassade

Freie Nachtauskühlung
Zuluft

Fre
ie 

Nachta
uskü

hlung

Abluft

Freie Nachtausk.
Zuluft
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