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Schneider Reiner - Wtrlt: Aktualisierung Kostenvergleich energetischer Standard
Rathaussanierung

Von: Wirths Reinhard

An: Schneider Reiner

Datum:  13.01.2020 09:15

Betreff: =~ Wtrlt: Aktualisierung Kostenvergleich energetischer Standard Rathaussanierung
Anlagen: 2019-8-21-RH-Aktualisierung Grundlagen Entschedung energetischer Standard.pdf

Guten Morgen Herr Schneider,

wie telefonisch besprochen, sende ich Ihnen die nachfolgende mail zum aktualisierten Kostenvergleich
des energetischen Standards der Rathaussanierung (Stand 22.8.2019).

GruB
Reinhard Wirths

>>> Wirths Reinhard 22.08.2019 14:31 >>>
Hallo Herr Schneider,

die beiliegende vergleichende Betrachtung der Investitions- und laufenden Kosten fiir
Energie und Wartung ist nun aktualisiert. Wie erwartet haben sich die grundlegenden
Aussagen nicht verandert.

Erlduterungen:

« Bei den Investitionskosten wurden die von Oberst & Kohlmayer aktualisierten Werte unter
Berticksichtigung aktueller Marktpreise inkl. zusatzlicher MaBnahmen angesetzt. (Stand 03-
2019)

e Die Kosten fiir die erforderliche Anschlussleistung wurden aus den Angaben des Biiros
Hausladen unter Beriicksichtigung der aktuellen Leistungspreise der Stadtwerke Viernheim
ermittelt.

¢ Die Warmekosten wurden ebenfalls aus den Angaben zum Warmebedarf des Biiros Hausladen
unter Beriicksichtigung des aktuellen Fernwarmearbeitspreises ermittelt.

e Der Strombedarf fiir die Liftung wurde vom Biiro Hausladen ermittelt und iibernommen. Das
Biiro Hausladen, geht auch bei der EnEV Variante von einer Teilbelliftung aus, so dass auch fiir
diese Variante Liftungskosten, wenn auch in geringere Hohe anfallen.

¢ Bei den Wartungskosten wurden die derzeitigen Kosten fiir die Wartung der 3 grofRen
Luftungsanlagen (gr. + kl. Saal, Restaurant) im Biirgerhaus als Erfahrungswert angesetzt. Deren
Leistung liegt deutlich tiber der nach Biiro Hausladen fiir das Rathaus erforderlichen Leistung
der Liftungsanlage. Der Ansatz ist somit bewusst hoch gegriffen, da durch die TGA ja noch
nicht festgelegt ist, ob es zentrale oder stockwerksweise Gerate geben soll.

Die Ausarbeitung sende ich zunédchst Ihnen zu. Wenn Sie keine Riickfragen haben bitte an die
beteiligten Personen im Haus weiterleiten.

Bei IGB haben ich gestern wegen der Mustervertrége fiir Ing. Dienstleistungen angefragt. Frau

Katzschmann war allerdings nicht im Haus. Ihre Mitarbeiterin klart das aber intern ab und lasst uns
dann eine Antwort zukommen.
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Energetische Grundlagen zur Rathaussanierung

Fiir die weitere Planung der Rathaussanierung durch die beteiligten Biiros ist eine
Grundsatzentscheidung erforderlich, welcher energetisch Standard Planungsgrundlage sein soll. Die
nachfolgende, aktualisierte Gegeniiberstellung des Standards nach Energieeinsparverordnung und
des Standards ,, Passivhaus im Bestand” nach der hessischer Kommunalrichtlinie soll der
Entscheidungsfindung dienen.

Eine Férderung in Héhe von 3.006.000 € fiir den Standard ,,Passivhaus im Bestand” ist beim Land
Hessen beantragt.

Fir den EnEV Standard wird keine Férderung gewdhrt.

Zur Klarung der Wirtschaftlichkeit beider Standards wurde auf der Grundlage des Entwurfs und der
Kostenangaben des Biiros Oberst & Kohlmayer, sowie der energetischen Angaben des Biiros
Hausladen, nachfolgender Vergleich durchgefiihrt.

Bei beiden Varianten wird von einer Fernwarmeversorgung ausgegangen.

Ergebnis des Vergleichs

Auf der Grundlage der Kostenberechnung des Biiros Oberst & Kohlmayer vom 1 Quartal 2019
ergeben sich folgende Investitionssummen.

Investitionskosten (EnEV 2016 Bestand) :13.730.000 €
Investitionskosten (Passivhaus im Bestand) :15.273.000 €

Beantragte Férderung

Forderung EnEV 2016 Bestand :0€
Forderung Passivhaus im Bestand :3.006.000 €

Verbleibender Eigenanteil der Investitionskosten:

EnEV 2016 im Bestand :13.730.000 €

Passivhaus im Bestand :12.267.000 €

Jahrliche Betriebskosten Warme:

Kosten fiir Warmeanschlussleistung EnEV 2016 1 9.524 €/)ahr

Kosten fiir Warmeanschlussleistung Passivhaus im Bestand . 3.550 €/Jahr
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Warmekosten EnEV 2016

Waéarmekosten Passivhaus im Bestand

Betriebskosten Liftungsanlage (Strom)

Fensterliiftung + mechanische Liiftung (EnEV 2016)

Mechanische Liiftung mit Warmertickgewinnung

Wartungskosten Liiftung:

EnEV im Bestand

Passivhaus im Bestand

Zusammenfassung der Kosten

:21.000 €/Jahr

: 5.900 €/Jahr

1.300 €/Jahr

2.700 €/Jahr

: 5.200 €/Jahr

: 17.000 €/Jahr

Variante 1: EnEV 2016 im Bestand: Betriebs- und Verbrauchskosten von 37.000 Euro pro Jahr bei

Investitionskosten von 13.730.000 Euro

Variante 2: Passivhaus im Bestand: Betriebs- und Verbrauchskosten von 29.000 Euro pro Jahr bei

Investitionskosten abzgl. Férderung von 12.267.000 Euro

Fazit:

Der nach hessischem Férderprogramm mit 3.006.000€ Férdersumme beantragte energetische

Standard ,Passivhaus im Bestand” ist unter Beriicksichtiqgung der Férderung bei den

Investitionskosten um rund 1.5 Millionen Euro giinstiger als der EnEV Standard und weist unter

Beriicksichtiqung der Kosten fiir Wédrme, Strom und Wartung der Liiftungsanlagen auch deutlich

niedrigere laufende Kosten aus.
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